Energimeaerkning
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; Energimeaerkning for foigende sjendom:

Adresse: Gentofegade 56

Postnr./by: 2820 Gentotte

EBR-nr.: 157-0720684-001

Energimzerkning nr. 200004843

Gyldigt 5 ar fra: 04, februar 2008

Energikonsulent: Eriand Rasmussen Firma: FORCE Technology

Energimeerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opna besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejiigheders gennemsnitlige forbrug.
Energimasrkningen udferes af beskikkede energikonsulenter for flerfamitichuse og er lovpligtig.

¢ Forbrug, fiernvarme 3.210 Gd
Flarmvarme

¢ Udgift, flernvarme 431.333 kr/ar

¢ Periode, flernvarme 01. januar 2067
- 01. januar
2008

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er
klimakorrigerede af energikonsulenten, sé det
udirykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligi ar
rent temperaturmaessigt,

A er det bedst opnaelige energimasrke, herefter B
osv. og G er det dariigste.

Her er energikonsulentens forslag tit at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdeit i to dele.
Forst vises besparelsesforsiag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er sa stor, at den betaler
investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De
gvrige energibesparelsesforsiag har darigere rentabilitet. Se avt. ﬂere forsiag pa naeste side. Forslagene
uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.
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Artig Skennet
Arlig besparelse | bespareise i investering Tilbage-
Bespareisesforsiag energienheder kr. inki. moms inkl moms betalingstid
1 Udskift cirkulationspumpe l 5.148 k. : 10.000 kr.
|
;

|
i
|




Energimarkning
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s Energimaerkning for felgende ejendom:

Energimaerkning nr.: 200004842

Gyldigt 5 ar fra: 04. februar 2008
Energikonsuient: Erland Rasmussen Firma: rORCE Technology
Arlig Skennet
Ariig besparelse i besparalse i investering Tilbage-
Bespareisesforsiag energienheder kr. inkl. moms  inkl. moms betalingstid
| : J
Z  Efterisoiering af rar ag flanger 144 GJ Fjernvarme 19.367 kr. 110.000 kr. 8 ar
i
I 18.368 kr. !
‘ -2 kr. J

Besparelsesforsiagene er udarbejdet pa basis af det beregnede energiforbrug i gjendommen ud fra den
faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske driftiider mv. af bygningen og
dens installationer. investeringerne er baseret pa et skan over omkostningeme ved at gennemfare
forslagene. lkke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forstag giver ekonomiske
gevinster for ejeren f.eks. | form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstaties med billigere fernvarme.

De skgnnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timelgn samt evt. omkestninger til projektering
byggeplads og andre falgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal ar, der skal bruges til at {jene
investeringen hjem igen. Der er | tilbagebetalingstiden ikke taget hgjde for evt. laneomkosininger.

1

Ved samtidig gennemferelse af flere forslag i planen kan den samiede energibespareise afvige fra summen
af de besparelser, der opnas ved de enkelte forstag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anfert
nedenfor, ikke nedvendigvis svare til summen af besparalser fra de enkelte forslag.

¢ Samlet varmebespareise: 19.369 kr./ar

+ Samlet elbespareise: 5.144 kr far

e Investeringshehow: 120.000 kr. inki, moms
¢+ Den samiede bespareise ved de rentable forslag: 24.513 kr./fér
Konklusion:

De rentable energibesparelsesforslag er med stor sandsynligvis en god forreining for byaningsejeren, uanset
om pengene til investeringen skal fanes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemfgres, vil maerket kunne
forbedres til: D
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Energimzerkning for foigende ejendom:

Energimzerkning nr.: 200004843
Gyldigt 5 ar fra: 04. febriar 2008
Energikonsulent: Erfand Rasmussen Firma: FORCE Technology

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god gkonomi at taanke energibesparelser ind |
renoveringen. Faigende foranstaltninger ber overvejes i forbindelse med renovering af denne ejendom.

Arlig besparelse i Arlig besparelse i kr, inkl.
Besparelsesforslag energienheder moms

{0

Udskift til favernergiruder pa hovedtrapper 57 GJ Fiernvarme 7718 kr.

7.710 kr.
8 kr.

LY

Efterisoler kviste 148 GJ Fijernvarme 19.879 kr.

15.843 kr.
38 kr.

5 Efterisoler gavle 171 GJ Fjernvarme 23.003 kr.

22.961 kr.
42 kr.

6 Udskift vinduer og dare, kekkentrappe 43 GJ Fijemvarme 5.731 kr.

5733 kr.
-2 kr.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitiistand ved ombydgning og vaesentlige
sndringer:

Bygningsreglementet stiller en raskke krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre sndringer
af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskarm og installationer skal forbedres | forbindelse med
starre renoveringer.

Ejendommen bestar af 2 stk. bygninger. Bygningen mod Gentoftegade har numrene 56, 56A og 58
bygningan mod Gentofte sa bestér af numrene 55B til 56F.
Bygningerne er opfert i 4 plan med udnyttet tagetage.
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+ Energimzerkning for falgende ejendom:

Energimeerkning nr.; 250004643
Gyldigt 5 ar fra: 04. februar 2008
Energikonsulent: Erland Rasmussen Firma: FORCE Technology

| ejendommen er der 66 stk. boligenheder og 4 stk. erhvervsisjemai,

Facaden mod Gentoftegade er udfert i rede tegisten medens de avrige facader og gavie er udfert med rade
og gule teglsten,

Tagene er med roge vingetegl.

Grundlag for energimasrkningen:

Ved tidspunktet for udferelsen af energimeerkningen var felgende retningstinier gaeldende:

- Handbog for energikonsulenter 2008, 01.04.2008

- Beregningsprogram BuildDesk Expert 3.3.1 DK

Der er ikke i beregningerne medregnet varmetab ved linietab ved fundamenter m.v.

Bygningens dimensionerende temperaturer:;

‘Bygningens dimensionerende indetemperatur er 20° C for alle rum ¢g en udetemperatur pa «12° C,
Indetemperatur:

Varmeanleaegget er opbygget med radiatortermostater og udekompenseret framigbstemperatur, den anvendte
indetemperatur er 20 °C.

Ved gennemgangen har folgende tegninger vaeret til radighed:

- Facade syd og st samt forhus af september 1930,

- Facade nord og vest af september 1830,

- Oversigisplan / etageplan af august 1984

- Keglderplan af august 1984,

- Kvistarrangemeant af 88-04-13

Udover tegningerne er bygningerne bievet opmélt pa stedet.

Energipris:

Prisen for fiernvarme fra Gentofte Kommune Kraftvarme er dett i 3 priser;
- Abonnementsafgift - 1.482 80 kr./ar pr. maler

- Energiafgift - 77,50 kr/GJ

- Effektafgift - 56,88 kr./GJ

Hertil kan komme en afgift for manglende afkeling af fiernvarmevandet pa 0,56 kr./°C under 35 °C pr. GdJ.

Da effektafgiften bestemmes ud fra det gennemsnitlige varmefarbrug over de sidste 3 ar er den principielt
variabel, derfor er den variable varmepris regnet til 77,50 + 56,88 = 134,38 kr./GJ inkl. moms.




Energimarkning

SIDE 8 AF 11

 Energimaerkning for felgende ejendom:

Energimesrkning nr.: 200004643
Gyldigt 5 ar fra: 04. fabruar 2008

Encrgikonsulent: Ertand Rasmussen Firma: FORCE Technology

¢  Loft og tag

Status: Tag:
Taget er med rode vingetegl med en hasldning pa 45°.
Taget mod beboeise er isoleret med 100 mm isolering.
U-vegrdien er 0,38 [W/{m*K)1.

Loft:

@verste etageadskillelse er efterisoleret med indblzesning af isoleringsgranuiat |
adskillelsen. isoleringstykkelsen er 100 mm.

U-verrdien er 0,4 [W/(m>K}).

Loft | port:

Portens loft er efterisoleret med 100 mm isolering.
U-vaerdien er 0,4 [W/i(m*K)].

* Ydervegue

Stafus: Ydervaegge:
Ejendommens ydervesggene er fuldmur pd 1'% sten svarende tit 35 cm.
U-veerdien er 1,5 WH{m*K)}].
Skunke:
Skunkene er isoleret med 100 mm isolering, lodret og etageafdkillelse, vandret.
U-veardien er C,39 W/{m*K}], lodret.
U-vegrdien er 1,2 [W/(m*K)], vandret.

Forsiag 4: P& ejendommen er der 55 stk. kviste med 1-, 2- og 3- fags vinduer. Kvistene er udfart
som pa ejendommens opfereisestidspunkt, dvs, uden isolering. Kvistene bar
efterisoleres sa de opfylder Bygningsreglementet.

Forslag 5 Facadeisoiering af gaviene og facade. Gavlene betegnet 56 BCD ast, 56-58 vest, 56 EF
syd og 56-58 syd, samt facade 58-58 nord. Ydervasggene foreslas facadeisolerst med
150 mm isolering.

¢ Vinduer, dore, oveniys mv.
Status: Vinduer mm.:
Vinduer og altandare er udfert med forsatsrammer.




Energimerkning

" Energimzerkning for folgende ejendom:

Energimserkning nr. 200004543
Gyldigt 5 ar fra: 04, februar 2008
Energikonsulent: Eriand Rasmussen Firma: FORCE Technology

U-veerdien er ca. 2,3 [Wi{m>K)].

Vinduer pa savel hoved- som pa kekkentrapper er med 1 lags gias.
U-vaerdien er ca. 4,2 [\W/(m>K)], '

Forslag 3: Udskift til lavernergiruder pa hovedtrapper. Pa de 7 stk. hovedtrapper er der 110 stk.
vinduer alle med 1 lags glas. Det foreslas at der isattes lavenergiruder i de eksisterende
rammer.

Forslag 8: Udskift vinduer og dere. kekkentrappe. 33 stk. vinduer pa kekkentrapperne er med 1

lags glas. Vinduerne ber udskiftes med lavenergivinduer. 8 stk. kakkentrappedare ber
udskiftes tit dgre med lavt varmetab (lille U-vaerdi).

¢  Gulv og terrasndeek
Status: Kaelderloft:

Etageadskillelsen mellem stueetagen og k@tderen er efierisoleret med 80 mm harde
isoleringsbats.

U-vaardien er 0,5 [W/(m>K)L

*  Ventiiation (naturlig og mekanisk)
Status: Naturlig ventilation gennem tilfesidige utestheder i klimagkeermen, samt naturlig aftrask

fra kekken og toilet

¢ Varmeanleeg (inkl. kedel)

Status; Ejendommen forsynes med fjemvarme (vand) fra Gentofte Kraft Va'rme, som fagres til 2
stk. rervarmeveksler i fabrikat Reci type VT 120.3.

Varmevekslernes effekt er hver pa ca. 250 kW ved et temperatursast pa 95°/45° -
70°/40° C.

Vekslerne er koblet paraliel,
WVarmeveksleren er isoleret med 70 mm isolering.
Vekslerreguleringen sker via 2 sti. reguleringsventiler pa flernvarmereturiedningen.

Udover varmeveksierne forsynas 1 stk. varmtvandsbeholder.

¢ Belysning
Status: Pa ejendommen er folgende belysning registreret;
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' Energimaerkning for felgende ejendom:

Energimzerkning nr.: 200004643
Gyldigt 5 ar fra: 04. februar 2008

Energikonsulent: Erland Rasmussen Firma: FORCE Technology

Loft - Effekt: 600 [W] pa 150 [m?] - 4 [Wim?3,
- 15 stk. gladepaerer, 1x40 W]

Trapper - Effekt: 300 [W] p& 150 [m¥ - 2 [\W/m?3].
- 42 stk. gladepaerer, 1x60 [W)

Kesider - Effekt: 300 [W] pa 170 [m?} - 1.8 [Wim?).
- 8 stk. gledepazrer, 1x80 [W]

- 9 stk. kompakt lysstofrar, 1x7 [W]

- 2 stk. lysstofrar, 2x36 [W)]

* Forbrug
Status: Forbruget af varmt brugsvand er ikke registreret / oplyst.”

¢  Yandvarmer

Status: Varmtvandsbeholderen er i fabrikat Reflex type DF 15 R.
Beholderen har et volumen pa 3.200 liter og en effeki pa 135 kW.
Temperratursesttet er 85/35-10/55,
Beholderen er fra 2005,
Isoleringstypen er mineraluld med en tykkelse p& 100 mm.
Beholderen er placeret i varmeacentralen.
Forbruget af varmt vand er ikke registreret,

Varmtvandsbeholderen er forsynet med elekirisk beskyttelse fra firmaet Kriiger type
aguacare.

* Varmtvandsror
Status: -

Forslag 2: Centraivarmergr og flanger | keelder, varmtvandsrer pa loft og brugsvandscirkulationsrar
i keelder er ringe isoleret. Komponenterne bar isoleres med ca. 40 mm isojering.

¢+  Cirkulationspumpe

Status: Brugsvandscirkulationspumpen er i fabrikat Smedegard type EV 5-125-4V pa max. 352
W,
Forsiag 1: Udskift cirkulationspumpe fra eksisterende Smedegard type EV 8-125-4V med 4

hastighedstrin til en pumpe med variabel hastighedsregulering.
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Energimsrkning for fsigende ejendom:

Energimasrkning nr.: 200004643
Gyldigt & ar fra: C4. februar 2008

Energikonsulent: Erland Rasmussen Firma! FORCE Technology

¢ Cirkulationspumpe til varme

Status: Cirkulationspumpeme for radiatoranlssgget er tviliingepumper:
- fabrikat Smedegard
- type EV 6-160-4V
- max. effeki pa 665 W.

Der er kun 1 stk. pumpe i drift af gangen, hvorfor der i energimazrket ogsé kun er regnet
med 1 stk. pumpe pa max. 666 W,

e Varmersr

Status: Varmefordelingen tii centralvarmeanlzgget sker ved nedre fordeling som 2-strenget
anlaeg.

Isoleringen af varmergrene i varmecentralen er ca. 40 mm, medens isoleringen af
ferene | kaesldergangene er ca. 20 mm.

| keeldergangene er rarlngdeme samlet med flanger. Flangerne er ikke isoleret, hvilket
bar ske.

*  Termostatveniiier
Status: Automatianlesgget for fremiabsregulering er i fabrikat Danfoss tyne ECL Comfort,

Alle radiatorer har termosiatventiler monteret.

» Opforelsesar 1831

« Ar for veesentlig renovering 0

e Opvarmningsform Fiernvarme
« Supplerende opvarmning ingen

 Boligareal ifelge BER 7.19B
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Energimzerkning for foigende ejendom:

Energimaerkning nr.e 200004643

Gyldigt 5 ar fra: 04, februar 2008
Encergikonsulent: Etland Rasmussen Firma: FORCE Technology
* Erhvervsareal ifolge BBR 522
 QOpvarmet areal 7.718
« Anvendsise ifcige BBR areal Etagebolighebyggelse

{flerfamitiehus, herunder
2-familiehus) (vandret adskillelse
meliem enhederne)

Kommentar til BBR-oplysninger:

¢ Anvendt energipris inkl. moms oy afgifter Varme: 134,38 kr. pr.

GJ Fjernvarme
Fast afgift pa 1,483 kr.far

varme:
&h 2,00 kt. pr. kWh
Vand: 35,00 kr. pr. m®

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhaengig af bygningens samlede enargiudgifter, Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed eri god energimeessig stand, uanset
om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte iejlighed, fx i varmecentralen..

| ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers
gennemsnitlige energiudgifter
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U Energimaorkning for folgende ejendom:

Energimeerkning nr.: 200004543

Gyldigt 5 ar fra: C4. februar 2008
Energikonsulent: Erland Rasmussen Firma: rORCE Technology
Type Areal | m® Gennemsnitlige arlige energiudgifior
11 stk. boliger pa (59-84 m?); 74 3.880 kr.

gennemsnitlig 74,2 m?,

33 stk. boiiger pa (80-118 m?); 1G7 5.580 kr.
gennemsnitlig 107,1 m2

22 stk, boliger pa (121-138 m?): 122 8.350 kr,
gennemsnitlig 121,8 m2,

Fermalet med energimeerkning er at fremme energibesparetser og synliggere mulighaderne for at spare
energi til gavn for privatekonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal saiger eller udlejer fremlzegge en energimasrkning. der ikke ma
vesre over 5 ar gammel. Reglerne gaelder ogsé ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er stgrre end
1000 m2, skal energimasrkes hvert 5. ar.

Energimeerkningen gennemfgres af beskikkede energikonsulenter, Energistyreisen star for uddanneise,
beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af
ordningen varetages af Fallessekretariatet for Eftersyns- og Meerkningsordningerne, FEM-sekretariatet, pa
vegne af Energistyreisen.

3
S8l
= e

Forbehold for priser

Energimesrkets besparelsesforslag er baserst pa energikensuientens erfaring og vurdering. Far
energispareforsiagene iveerksasties, bgr der altid indhentes tiloud fra flere leverandarer og foretages en faglig
vurdering af lgsninger og produktvalg, Desuden ber det undersgges, om der krasves en
myndighedsgodkendelse.
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1+ Energimzerkning for folgende ejendom:

Energimezerikning nr.: 200004643
Gyldigt 5 &r fra: 04. februar 2008

Energikonsulent: Erland Rasmussen Firma: FORCE Technoiogy

Hvordan leeses energimzerkningen?

@nskes yderligere oplysninger om, hvordan energimaerkningen laeses eller er udarbejdet, henvises il
hiemmaside www, sparenergi.dk

Klagemulighed

Safremt ejer eller kaber formoder, at der er fejl/mangter i energimasrkningen, skal man i ferste omgang rette
henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis detie ikke farer til en afklaring,
kan man sende en skriftlig klage tif Energistyreisen. Klager vedrorende energimazrkninger kan indbringes af
ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelsiejligheder herunder gjerforeninger og andelsforeninger samt
kebere af ejendomme, ejerlejligheder og andeislejiigheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes pa www.sparenergi.dk

Energikonsulent: Erland Rasmussen Firma: FORCE Technotogy
Hjortekasrsve 88, 2800 Kgs.
Adresse: Lyngby Telefon: 72157823
Dato for
E-maii: err@force.dk bygningsgennemgang: 28 januar 2008
Energikonsulent nr.: 103125 Undersikrifé:

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




